
Energetisches Datenblatt
Projekt:

Löwensteiner Straße 49

Energetische Qualität der Gebäudehülle:

W/m²*K
opake Außen    
bauteile

transparente 
Außen-            
bauteile

Vorhang-     
fassaden

Glasdächer, 
Lichtbänder, 
Lichtkuppeln Gebäude Ist Wert q : 57 kWh/m²*a

Anlage 5 zu GRDrs 296/2013

Sanierung / Umbau / Erweiterung
TfK Löwensteiner Straße 49, 70437 Stuttgart-Zuffenh.

27,6 5,3 19,5 0,20,0

Grenzwert nach 
Energieerlass        

EnEV09 - 30 %)
nach EnEV 09
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Sanierung / Umbau / 
Erweiterung

TfK Löwensteiner Straße 
49, 70437 Stuttgart-

Zuffenh.

Grenzwert 

kWh/m²*a

Primärenergiebedarf

eingebaute Beleuchtung Lüftung Kühlung einschl. Befeuchtung Grenzwert nach Energieerlass        (EnEV - 30 %)

W/m²*K bauteile bauteile fassaden Lichtkuppeln Gebäude Ist-Wert qp: 57 kWh/m²*a

0,35/0,28 1,9 /1,52 1,90/1,52 3,10/2,48 Referenzwert EnEV09 qp: 181 kWh/m²*a

0,50/0,40 2,80/2,24 3,00/2,40 3,10/2,48 Sollwert Energieerlass (-30%) < 126 kWh/m²*a

berechnet  ≥ 19 °C 0,23 W/m²*K 1,30 W/m²*K Unterschreitung: 68%

berechnet, < 19 °C

Kompaktheit: Nettogrundfläche: 1.671 m² A/V-Verhältnis: 0,55 1/m

Endenergiebedarf

Energieträger Heizung Warmwasser
eingebaute 
Beleuchtung Lüftung 

Kühlung 
einschl. 
Befeuchtung

Gebäude 
gesamt Energiekosten ca.

(kWh/m²*a) (kWh/m²*a) (kWh/m²*a) (kWh/m²*a) (kWh/m²*a) (kWh/m²*a) (pro Jahr)

Holz-Pellets 137,7 26,4 164,1 16.453 €           

Strom 0,8 0,1 7,2 0,1 8,2 2.338 €             

0,0 -  €                 

Wärmeleistung Heizung: 70 kW Anschlussleistung Strom: 90 kW 18.790,56 €      

Energetische Einrichtungen:

Art der Heizungsanlage:

Art der Brauchwassererwärmung

der Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung

ößere energieverbrauchende Einrichtungen:

aufgestellt: Bietigheim-Bissingen: 26.04.2013

WC/ innenliegende Räume mit Abluft, feuchtegeregelt

Höchstwert n. EnEV 
/Energieerlass, ≥ 19 °C

Höchstwert n. EnEV, 
/Energieerlass< 19 °C

Holz-Pelletanlage, Fußbodenheizung

zentrale Brauchwassererwärmung Holz-Pelletanlage-Frischwasserstation



26.04.2013

Kindertagesstätte
Löwensteiner Straße 49
70437 Stuttgart Zuffenhausen / Rot

Gesamtes Gebäude

2014

2014

1.672 m²

26.04.2013

Holz-Pelletkessel

Fensterlüftung



Löwensteiner Straße 49, 70437 Stuttgart Zuffen
Gesamtes Gebäude

57 181
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Dieses Gebäude

57 kWh/(m²·a)

EnEV-Anforderungswert
Neubau

EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau

CO2-Emissionen1) 12 [kg/(m²·a)]

Holz
Strom-Mix
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0,1
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164,1

8,2
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17,0
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5,3

7,2
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18,8

0,0
0,1
0,2

0,0
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113,6

172,4

51,8 + 10%

1 Kita gesamt 1.671 100
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