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Einbringöffnung
in Decke für
Wasserspeicher
min. 1,50mx1,50m

2.6 UK I 21,99 qm
12 lfm Sitzbank

6.2, 6.3 Technikraum/HA/EL/Lüftung für
Umkleiden und Duschen 84,05 qm (inkl. EL)

Technik
T30 RS

EL
8,09 qm

nicht unterkellerter Bereich

3.4 WC Da
15,18 qm

T3
0 

R
S

2.5
Leh 
8,92 qm


6.1.2 PR
5,55 qm

3.4 WC He
15,70 qm

2.8 UK III 14,99 qm
10 lfm Sitzbank

2.8 UK IV 18,12 qm
10 lfm Sitzbank

2.6 UK II 21,99 qm
12 lfm Sitzbank

T3
0 

R
S

T3
0 

R
S

2.7 Wasch- und 
Duschraum
13,94 qm

16 Stg 19.05/25,9

Aufzugskabine
1,10 x 1,40 m, 1,54 qm
Schacht
1,65 x 1,90 m

UG FFB = -3,05 m = 276,05 m ü NN
UG RFB = -3,25 m

7.3 Flur mit 
Aufzug
67,93 qm

min. 1,10 m 
Durchgang in Techn. 
wg. Speicher

Frischwasser-
station

T30 RS

BRH 1,90 m

T3
0 
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S

OK RFB
Schacht
-4,25m

Frischwasser-
station

Frischwasser-
station

Frischwasser-
station

 RS

Heizwasserspeicher, max. 2000 l Gasbr-wertkessel, 
bis 100 kW

Wärmepumpe ggfs Sondenfeld,
falls kein 
Verteilerschacht 
außenliegend
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Lüfungsgerät
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%

3,2 %

Schotterrasen

Feuerwehr-
aufstellfläche
3,00 x 3,00 m

Schotterrasen

Hochbord

Rundbord
6x Poller Hochbord17 Fahrradstellplätze

277.74

2,
50

15 m²

13 m²

Bolzplatz und Ausweichparkplatz
26,00x17,40 m
(inkl. 0,5 m Abstand zum Ballfangzaun)
18 Stellplätze
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Mauer | Flachstahlgeländer

9 Stufen 15/34
Höhendiff. 1,32m

16 Fahrradstellplätze
6 Stellplätze zzgl. 
2 Behindertenstellplätze

Zugang 
Vereine

Zufahrt

Hauptzugang

Rundbord

Vordach

Neupflanzung
Gehölze

Seiteneingang
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279.44

2,00

1,
501,5 %

3,
0 

%
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Zugang 
Bolzplatz

Neueinbau
Einlauf-
bauwerk

Ende der 
Vermessungs-
grundlage

280.51

279.54

Mauerhöhe 
~0,40 m

Lage Straßeneinlauf
Bestand ca.

Lage Straßen-
einlauf Bestand ca.

Lage Straßeneinlauf
Bestand ca.

Lage Straßen-
einlauf Bestand ca.

Lage Straßen-
einlauf  
Bestand ca.
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Hochbord
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Abfallbehälter
Modell "Stuttgart"
Firma Wetz

3x Poller

15 m²

Vorplatz
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Erhalt 
Platane
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Entwässerung
Einleitung in 
Gewässer

Carpinus 
betulus

1,
67
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00

Veranstaltungsfall:
25 Fahrradstellplätze
24 KFZ-Stellplätze
+ 4 zusätzliche 
Fahrradstellplätze = 25 KFZ-SP.
Betriebsfall:
12 Fahrradstellplätze
8 KFZ-Stellplätze
+ 16 zusätzliche 
Fahrradstellplätze = 12 KFZ-SP.
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Stellplatz 6+7 dienen bei 
Großveranstaltungen  
als Zufahrt zur 
erweiterten Parkfläche.
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Entwässerung
Einleitung in 
Gewässer

Aufzugskabine
1,10 x 1,40 m 1,54 qm
Schacht
1,65 x 1,90 m

250 Plätze insgesamt
davon 3 für Rollstuhlbenutzer

5 Wagen à 10 
Bühnenelemente
1 Wagen für 
Bühnengeländer

4 Wagen
à
10 Tische

42 Stapel à
6 Stühle
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T30 RS
min. 90 cm 
i.L.
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2.1 Halle 16x27m (Prallwand je 10 cm 
Aufbau umlaufend)
Annahme max.: 
250 Personen
432qm

EFH = EG FFB +- 0.00 = 279.10 m ü NN
RFB (Hallenraum) = -0,20 m

2.2 Geräteraum
73,47 qm 

3.3
Lager
Küche
26,96 qm


Küchen-
bereich

G
a

rd

Windfang
Zug. Vereine
6,25 qm

Mehrzweckhalle

Geräte

WF

2.4 
Regie
1. Hilfe
10,86 qm

Foyer/Gard/
WF
67,60 qm
Bodenbelag
- B1 schwer entflammbar

Entfluchtung Saal für 900 Personen = 5,4 m lt. Versammlungsstätte
vorhandene Fluchtwegbreite aus Halle: 4 x 2,0 m + 1,20 m = 9,2 m
vorhandene Fluchtwegbreite aus Halle und vorgelagertem Freibereich: 2 x 2,5 m + 1,20 m = 6,2 m
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6.1.1 PR
7,91 qm

Tore 3 x 2 m
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element

Barbereich:
Ausgabe/
Rückgabe/
Lagern v. 
Gläser u.
Geschirr

3.2 Küche 27,85 qm
inkl. Bar

partielle Öffnungen zur Belichtung und 
Belüftung, 0,70 m x 1 m
BRH 1,40 m
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RWA-Klappe im OG
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Versammlungsstätte:
Wand- und Dachkonstruktion:
- F30 feuerhemmend
- nicht brennend abtropfende Bauteile
- B1 schwer entflammbar
Bekleidungen und Unterdecken:
- B1 schwer entflammbar
- nicht brennend abtropfende Bauteile
Dämmstoffe:
- A1 nicht brennbar
Halterungen für Bekleidung:
- A1 nicht brennbar
Oberlicht:
- A1 nicht brennbar
- bruchsicher
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Aufzug
Schacht
3,14 qm

2.1 Halle 
432qm

1.1 
Foyer/Gard/WF
67,60 qm

TRH/Flur
20,16 qm

Öffnung für Sprossenwand
25/265 ab RFB (max. 3 mal an 
der Wand)

Nische für Sprossenwand
215/275/20 ab FFB

1,20 2,15

Nische für Multimotioncenter
290/460/5 ab FFB
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4.2 Geräte Gym 
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5.3 Geschäftsstelle
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5.6 Sportgeräte
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Aufzugskabine
1,10 x 1,40 m, 1,54 qm
Schacht
1,65 x 1,90 m

a
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transluzente Öffnungen zur 
Belichtung des Flures

RWA-Klappe oben
> 1 m2

FFB = +2,90 m
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Flur 26,75 qm

TRH/Vorraum 
25,21 qm

Flur/
Flucht-
TRH OG
3,66 qm

ca. 310 Kg/m2

FBH Verteiler

Einbringöffnung 
Lüftungsgerät - 
wird später 
vermauert

Baustoffklasse: A1

Wand
F90
A1

F30F30F30

F90 feuerbeständig

F30F30

Fensterrohöffnungen:
1,05 m x 1,45 mopt. 

Lüftungs-
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Ansicht Nord/Süd

Index: - 
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+6,11
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OK Aufzug ca. 6,80 m 

Firsthöhe +8,70
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RWA
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+/-0,00
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Flachdach ext. begrünt
PV Anlage opt.

momentaner Bemessungswasserstand 277,00 ü NN, abhängig vom Einbau der Sicherheitsdrain.

Ostlicht

ungefähre Lage 
bestehender 
Abwasserkanal

Straßenniveau

Pfahlgründung ca. 15-20 m tief
mit geothermischer Aktivierung
Genaue Lage der Pfähle s. Pfalplan von Tragwerksplanung

Blecheindeckung

zulässige Höhe BPlan 290 ü NN

OK Aufzug ca. 6,80 m 

65
25

25

Größe und Lage des Kanals nicht exakt vermessen

Regeldetail Anschluss Pfahl s. Pfahlplan

Auftriebsicherung der Aufzugsunterfahrt
während der Bauphase beachten!
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Gelände 
Bestand

30 °, oder auch 50° Böschung
Prüfung bei weiterer Planung

30 °
Böschung
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25
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30
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30
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Genauer Ablauf des Abrisses und der Umgang mit den dadurch 
entstehenden ausgehobenen Flächen ist in der weiteren 
Planung mit dem Geologe zu klären
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