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ca. Verlauf Ringkanal (nicht einsehbar)
Lage im Zuge der Ausführung zu prüfen

WD 175/ 40
OK = UKD

Entrauchungsfenster

Bopl. d = 30 cm
Aushubsohle - 9,80

Bopl. d = 80 cm
Aushubsohle - 8,80

Aushubsohle Drainagetrasse max - 9,00

Bopl. d = 80 cm
Aushubsohle - 10,40

UK Bestandsfundament
ca. - 5,68

(im Zuge der Ausführung zu prüfen!)

UK Bestandsfundament
ca. - 5,68

(im Zuge der Ausführung zu prüfen!)

Spritzbeton vor Verbau

Fundamet-
Durchführung

b/h 110/50 cm

Bodenöffnung im Kanal ø 15 cm
Anschluss an Drainage

Schwelle 10 cm

WD 175/ 40
OK = UKD

Entrauchungsfenster

Entrauchungskanal i.L. b/h 110/50 cm
UK  i.L. = - 4,91
OK i.L. = - 4,41

UZ 100/30
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angenommene Innenkante Bestandsfundament
Grundlage = Schalpläne Tiedje (E. Eberle)
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Bodenöffnung im Kanal ø 15 cm
Anschluss an Drainage
Schwelle 10 cm

Notwentwässerung
Ringkanal

Colbond Enkadrain 5004C/T110PP
Styrofoam Roofmate SL-A, 12 cm

Styrofoam Roofmate SL-A, 12 cm
EPS,  2 cm
Colbond Enkadrain 5004C/T110PP
Spritzbeton, 10-15 cm

Spritzbeton vor Verbau

angenommene Innenkante Bestandsfundament
Grundlage = Schalpläne Tiedje (E. Eberle)

angenommene Innenkante Bestandsfundament
Grundlage = Schalpläne Tiedje (E. Eberle)
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über Geschoss

VK Deckenplatte 
über Geschoss

VK Deckenplatte 
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Raumstempel aus Entwurf eingeblendet
(d.h. nicht aktuell)
gem. Wunsch BH / Fachplaner
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T.08

Technik

LH: 3,28 m
A: 224,6 qm
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Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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Wand an Bestand 
angepassenWand an Bestand 

angepassen

Halfen DEMU Ankerhülse V2A: AH-H-M10
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(d.h. nicht aktuell)
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T XX

T 
XX

T XXT XXT XX

T XX T XX

T 
XX

T XX

T 
XX

T 
XX

T 
XX

T 
XX

T XX

T 
XX

T XX

T 
XX

T XX

T XX
T XX

T XX

BLEIT als Fertigteil
wegen Bauteildicke von 15 cm

Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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VORABZUG ZU WP1/V1!

VK Deckenplatte 
über Geschoss

VK Deckenplatte 
über Geschoss

VK Deckenplatte 
über Geschoss
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Raumstempel aus Entwurf eingeblendet
(d.h. nicht aktuell)
gem. Wunsch BH / Fachplaner
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Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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WP 1/V2- LRO: 1. OBERGESCHOSS
STAND 08.06.2013
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Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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UK Zwischendecke + 16,91
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Knick in schräger Deckenplatte 

Mittelpfette
BSH B/H 22/40 UK +16,60

Mittelpfette
BSH B/H 22/40 UK +16,60

Mittelpfette
BSH B/H 22/40 UK +16,60

Rauchabzug
Treppenhaus

UK 2,52 ü RFB

Entrauchung
Treppenhaus

UK 3,05 ü RFB

UKRD + 19,01

RD + 19,21

UKUZ + 18,35

OK Wand + 17,575 

OK Attika + 19,66

STB Fertigteil d = 20 cm 3,46 x 2,34
umlaufende Ausfälzung (Au ager)
revisionierbar von oben

BKT 

UKRD + 14,46

DG
RFB = FFB + 14,81

Rauchabzug
Aufzug

UK = OK RFB

Entrauchung
Treppenhaus

UK 3,05 ü RFB

OK Promatkoffer 65 cm üFFB/RFB

Rauchabzug
Aufzug

UK =  3,53 üRFB

Abhängung promatiert
Abstand 15cm zu
Entrauchungskanal

Abhängung promatiert
Abstand 15cm zu
Entrauchungskanal
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VK Deckenplatte ca. Linie 

VK Betondeckensprung

VK FinnJoist 

DD 100/200
Entrauchung DG +
Dachausstieg
Aa 1,44 m2

DD 100/200
Entrauchung DG
Aa 1,44 m2

VK FinnJoist 

VK FinnJoist 

VK Deckenplatte ca. Linie 

VK Betondeckensprung
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Raumstempel aus Entwurf eingeblendet
(d.h. nicht aktuell)
gem. Wunsch BH / Fachplaner

A: 33,4 qm

4.02

LH: 2,50 m*

Medien

A: 86,7 qm

4.01.2

LH: 2,90 m

Technik
A: 93,9 qm

4.01.1

LH: 2,90 m

Technik

A: 361,0qm

4.01

LH: 3,90 m

Technik

A: 12,5qm

4.03

LH: 2,90 m

Treppe

T 
XX

T XX

Darstellung Trockenbauwände aus Entwurf
eingeblendet (d.h. nicht aktuell)
als Grundlage zur Trassenplanung und als Grundlage
Ausschreibung gem. Wunsch BH

Weitere Planung und Integration HLSE in Abstimmung
mit LRO im Zuge der weiteren Werkplanung (in WP3)
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FD DN 250 L
Achse = - 4,735

4040

20

29

DD 100/100
Entrauchung
Lastenaufzug
Aa 0,64 m2

DD 100/200
Entrauchung DG +
Dachausstieg
Aa 1,44 m2

DD 100/200
Entrauchung DG
Aa 1,44 m2

BD 60/40 H

KB DN 350 L
Achse = - 4,735

2 x KB DN 350
Kälteleit.

KB DN 350 K
Achse = -3,735

WD 40/40 K
UK = 20 ü RFB

BD rund ø = ca. 30 cm
Revisionsschat einbetoniert

WD Kraso DN 150 Achse - 4,735

WD Kraso DN 150 Achse - 3,735

BD 60/40 H

KB DN 350 L
Achse = - 4,735

2 x KB DN 350
Fernwärme

KB DN 350 KFernwärme
Achse = -3,735

WD 40/40 Fernwärme
UK = 20 ü RFB

WD Kraso DN 150 Achse - 4,735

WD Kraso DN 150 Achse - 3,735

Abluft Batterieraum
DN 150, KG 200

unter BoPl, in Fundament eingelegt

FD DN 250 L
Achse = - 4,735

Fernwärmetrasse im GG
im Doppelboden

FD DN 150 L
Achse = -4,735

FD DN 150 L
Achse = -4,735

Abluft Kältemaschine
DN 250, KG 2000

unter BoPl,
in Fundament eingelegt

Trasse Kälteleitungen
im Doppelboden GG

1,373

516136 61

1,304

+19,90 = 272,73 (neue Planungshöhe)
alte Höhe gemessen  = 272,53

Höhe aus Bauantrag +20,00 = 272,83

TG
FFB = RFB - 7,60

UK BoPL - 8,40

Aushubsohle - 8,80

ZG
RFB - 4,11

ZG
FFB - 3,30

UKRD - 4,41

UKRD - 0,48

EG
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UKAbgD - 0,58

EG
FFB +- 0,00 = 252,83 NN
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Tronsole Deckenaussparung
T/B 16/20 für Brandschutztor

Stütze 20/32,5

Tronsole Deckenaussparung
T/B 16/20 für Brandschutztor

Stütze 20/32,5
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Bügel in Brüstungshöhe
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Deckenaussparung
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ZuluftRWA

DG

+21.20

Technik

Abluft

A C H T U N G
+19,90 First

A C H T U N G
+19,90 First

Mittelpfette
BSH B/H 22/54

UK-Träger + 16,46UK-Träger + 16,46

Mittelpfette
BSH B/H 22/54 UK +16,46

A C H T U N G
+19,90 First

VK FinnJoist 

VK FinnJoist 

OK FinnJoist +19,795

OK FinnJoist +14,92 

Mittelpfette
BSH B/H 22/40

UK + 16,60

Firstträger STB 70/40 UK + 18,51

OK Kragplatte = + 18,26

VK FinnJoist 

VK FinnJoist 

OK FinnJoist +19,795

OK FinnJoist +14,92 

Mittelpfette
BSH B/H 22/40

UK + 16,60

Firstträger STB 70/40 UK + 18,51

OK Kragplatte = + 18,26

BKT BKT BKT BKT BKT 

Gratsparren
BSH B/H 22/86

Gratsparren
BSH B/H 22/86

Einbauelement L: Detaillierung
 noch zu klären

Tragwerk / Dachdurchführung

freier Querschnitt unter
Wetterschutzgitter ca. 5,6 m2

thermische Trennung umlaufend
Kanal. Achtung Durchlaufträger !

Einbauelement L: Detaillierung
 noch zu klären

Tragwerk / Dachdurchführung

Einbauelement L: Detaillierung
 noch zu klären

Tragwerk / Dachdurchführung

Firstträger STB 70/40
 UK + 18,51

Gratsparren
BSH B/H 20/22

Gratsparren
BSH B/H 20/60

Gratsparren
BSH B/H 20/22

Gratsparren
BSH B/H 20/60

Firstträger STB 70/40 UK + 19,21

Schwelle
 B/H 24/60

4St.
16,5 / 27

Betonfertigteil
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RFB - 4,11

ZG
FFB - 3,30

UKRD - 4,41

UKRD - 0,48

EG
RFB - 0,13

UKAbgD - 0,58
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FFB +- 0,00 = 252,83 NN
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RFB + 3,98

UKAbgD + 3,55
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FFB + 4,08

UKRD + 6,48
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RFB + 6,83
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UKRD + 10,46
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RFB + 10,81

UKAbgD + 10,36

2 OG
FFB + 11,01

UKRD + 14,46

DG
RFB = FFB + 14,81

UK Bestandsfundament
ca. - 5,68

(im Zuge der Ausführung zu prüfen!)

UK Bestandsfundament
ca. - 5,68

(im Zuge der Ausführung zu prüfen!)

UK Bestandsfundament
ca. - 5,68

(im Zuge der Ausführung zu prüfen!)

OK Gelände neu
- 3,35

OK Gelände neu
- 3,35
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Kriechkeller?
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