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Anforderungen für die eingebauten Umspannstationsräume im Gültigkeitsbereich 
des Bebauungsplanes Neckarpark Q11-Q18: 

• Die Anforderungen der jeweils gültigen DIN-VDE-Bestimmungen, DIN-

Normen, europäische und internationale Normen, sowie der behördlichen

Vorschriften sind zu beachten.

• Ebenerdiger, direkter Zugang von außen, Stationsraum im EG mit

darunterliegendem Kabelkeller.

• Notwendige Maße: Grundfläche min. 20 m² (ca. 4 x 5 m); Raumhöhe
Stationsraum min. 2,40 m i.L.; Raumhöhe Kabelkeller min. 0,80 m i.L..

• Rund um den Umspannstationsraum muss durchgängig und mit einer

Breite von 1 Meter ein Hohlraum eingebaut werden (26.BImSchV.).

• Anforderungen an Druckbeständigkeit und Brandschutz an Wände,
Decken, Zwischenboden und Türe.

• Die Stationstüre muss in Fluchtrichtung (nach außen) aufschlagen; die

Türe darf im geöffneten Zustand nicht in öffentliche Geh- oder

Fahrbereiche hineinragen.
• Min. 20 Stück Kabeleinführungen von außen in den Kabelkeller (Hauff HSI

150).

• Zuluftöffnungen im unteren Bereich des Stationsraumes, bzw. über einen

Zuluftschacht im Kabelkeller, min. 1,0 m² freier Lüftungsquerschnitt.

• Abluftöffnungen im oberen Bereich des Stationsraumes, min. 1,1 m² freier

Lüftungsquerschnitt.

• Ölwanne nach WHG im Kabelkeller unterhalb des Trafobereiches.

• Für den Aufbau und Betrieb der Umspannstation gelten die Technischen

Anschlussbedingungen der Stuttgart Netzes GmbH.

• Der Bauherr übernimmt im Rahmen des Bauvorhabens die Einholung der

behördlichen Genehmigungen (u.a. baurechtlich). Hierbei kann die

Stuttgart Netze GmbH z.B. durch Bereitstellung von Daten zur

Umspannstation Unterstützung leisten.
• Für die weitere technische Abstimmung setzt sich der Bauherr bzw. sein

Vertreter mit angemessener Vorlaufzeit mit der Stuttgart Netze GmbH (Hr.

Labed, Email: m.labed@stuttgart-netze.de ) in Verbindung.
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