
Stuttgarter Schulsanierungen
Zusätzlicher Mittelbedarf

Stand: 25.01.2011, 11.00 Uhr

Schulen
Maßnahmen 

2011
Erläuterung zur Kostensplittung

Erläuterung zu höchst priorisierten /
dringlichen Maßnahmen

Alb 0 €

Altenburg 0 €

Ameisenberg 135.000 € Dachsanierung Pavillon 1

Anne-Frank 75.000 € Ertüchtigung Treppenhaus-Abschlusstüren (G013)
Au 0 €

Bach 20.000 €
Prüfung und Erledigung offener Punkte aus Brandschau: 
Zugangstüren Technikräume ohne T-30-Funktion (G011 und 
G012)

Berger 0 €

Birkach 175.000 €
Sicherheitsauflage UKBW: Austausch Plexiglas-Elemente 
(G421)

Birken 0 €
Bismarck 25.000 € Schließen Wanddurchbruch / Brandschottung (G022)
Bodelschwingh 0 €

Brunnen 185.000 €

Sicherheitsauflage UKBW: Neue Geländer Treppenhäuser 
(G025 und G027)
Prüfung und Erledigung offener Punkte aus Brandschau: 
Brandschottung, feuerbeständige Raumabschlüsse (G025)

Burgholzhof 0 €
Carl-Benz 0 €Carl-Benz 0 €
Deutsch-Französische
Grundschule Sillenbuch

0 €

Dillmann 35.000 €
Verschiedene Brandschutz-Maßnahmen:
Brandschottung, Offenhaltungen, E-Verteiler (G038)

Eberhard-Ludwigs 200.000 €
2011:
Sofortmaßnahmen (155T €),
Start WC-Sanierung (45T €)

Aufrüstung Brandmeldeanlage (eingeschränkte Hörbarkeit) - 
(G036)
Brandschutzmaßnahmen: Räumung Heizzentrale und 
Lüftungszentrale (G036)

Eichendorff 150.000 €
2011:
Planung / Vorbereitung Sanierung 
Turnhalle

Turnhalle: Sanierung Dach, Konstruktion und Fassade (Risse 
Mauerwerk und Deckenbereich, Wassereintritt Dach) - 
(G043)

Elise v. König 25.000 €
Verschiedene Brandschutz-Maßnahmen:
Brandschottung (G044)

Elly-Heuss-Knapp 40.000 €
Statische Prüfung: Stahlstützen im Außenbereich, Korrodierte 
Bewehrung (G048)
zzgl. Machbarkeitsstudie (siehe Gesamtliste)

Engelberg 50.000 €
Installation Überspannungsschutz (G050)
Schließen Wanddurchbruch / Brandschottung (G050)

Ernst-Abbe 230.000 € Sanierung Sportplatzbelag

Falkert 30.000 €
Erstellung Machbarkeitsstudie (Sanierung/Neubau 
Gymnastikhalle/Turnhalle)Gymnastikhalle/Turnhalle)

Fanny-Leicht 75.000 €
Sanierung Sicherheitsbeleuchtung (G056)
Wanddurchbrüche schließen (G059)

Farbe u.Gestaltung 0 €

Fasanenhof 50.000 €
Sanierung Decke Kohlebunker wird zurück gestellt, da 
Einfachlösung erarbeitet wird (G067)
zzgl. Machbarkeitsstudie (siehe Gesamtliste)

Ferdinand-Porsche 10.000 € Prüfung Barrierefreiheit
Feuerbach Realschule 0 €

Filder 25.000 €
Austausch Bodenbelag in der Werkstatt (starke 
Rutschgefahr) - (G077)

Föhrich 0 €

Franz-Schubert 1.183.000 €

Überprüfung Dach, Fenster, Wasserstellen, verwitterte 
Holzbinder (G083)
WC-Sanierung (G433)
Baurechtliche Auflagen: Fluchttreppe mit Verbindungsbau 
(G433)

Friedens 60.000 €
Erneuerung asbesthaltige Pausenhofüberdachung (aktueller 
Schaden) - (G435)

Sanierung UG-Räume (nach Brandschau): Undichte 

Friedrich-Eugens 231.000 €

Sanierung UG-Räume (nach Brandschau): Undichte 
Außenwände, Brandlasten, Prüfung 2. Fluchtweg (G436)
Fortsetzung Schulhofsanierung 2. Bauabschnitt (Sanierung 1. 
BA im Rahmen der Vorpriorisierung) - (G436)

Fritz-Leonhardt 0 €

Fuchsrain 30.000 €
Erstellung Machbarkeitsstudie (Dach, Fenster, 
Innensanierung)

Gablenberg 0 €
Gaisburg 0 €

Geschwister-Scholl 500.000 €
2011:
Sanierungsplanung

Verschiedene Brandschutz-Maßnahmen: Brandschottung, 
beschädigte Mineralfaser-Platten (G100)
WC- und Deckensanierung Sanitärbereiche (G100)
Weiterführung bereits begonnener Elektrosanierung (G352)
Dachsanierung und Wasserschaden (G100 und G352)
Hinweis: Für 2011 sind ausschließlich 
Planungsleistungen umsetzbar und budgetiert!

Gottlieb-Daimler 0 €

Gustav-Werner 2.200.000 €
Prüfung und Erledigung offener Punkte aus Brandschau, 
TÜV:
Brandschutz, Schadstoffe, Heizung (G103 und 105)
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Stuttgarter Schulsanierungen
Zusätzlicher Mittelbedarf

Stand: 25.01.2011, 11.00 Uhr

Schulen
Maßnahmen 

2011
Erläuterung zur Kostensplittung

Erläuterung zu höchst priorisierten /
dringlichen Maßnahmen

Haldenrain (vgl. Silcher) 275.000 €
2011:
Sofortmaßnahmen (25T €)
Planung (250T €)

Nachrüstung Brandschutzdichtungen in der Heizungszentrale 
(G107)

Hasenberg 25.000 €
Prüfung und Erledigung offener Punkte aus Brandschau:
E30-Schutz Elektroverteiler, Wanddurchbruch/ 
Brandschottung (G108)

Hattenbühl 60.000 € Sanierung Sportplatzbelag

Hauswirtschaftliche Schule Ost 0 €

Hauswirtschaftliche Schule Ost
(Außenstelle Schwabbacher Straße)

100.000 €
2011:
Planung

Keine höchst priorisierten Maßnahmen; aus wirtschaftlich-
techn. Gründen soll die Planung der hoch priorisierten 
Maßnahme bereits 2011 gestartet werden.

Hauswirtschaftliche Schule Ost
(Außenstelle Vischerstraße)

0 €

Hedwig-Dohm 0 €

Hegel 25.000 €
Sanierung Brandschutz-Türen im Lager- und Technikbereich 
(G115)

2011:

Heilbrunnen 320.000 €

2011:
Sofortmaßnahmen (20T €)
Beginn Umsetzung 
Hygienemaßnahmen (300T €)

Nachrüstung Brandschottung, Schließen von 
Wanddurchbrüchen (G117)

Helene Schoettle 0 €

Helene-Fernau-Horn 202.000 €
Keine höchst priorisierten Maßnahmen. Die hoch priorisierte 
Dachsanierung wird aufgrund eines aktuellen Schadens 
vorgezogen (G124)

Helene-Fernau-Horn
(Außenstelle Vaihingen)

25.000 €
Nachrüstung Überspannungsschutz (G127)
Ausbesserung Deckenleuchten / -abdeckungen (G127)

Herbert-Hoover 25.000 € Nachrüstung Brandschottung (G128)

Heumaden 55.000 €
Beseitigung von Brandlasten im Technikbereich (G133)
zzgl. Machbarkeitsstudie (siehe Gesamtliste)

Heusteig 0 €
Hofen 0 €
Hohenstein 25.000 € Nachrüstung Überspannungsschutz (G143)
Hohewart 0 €

Hölderlin 100.000 €
Sanierung Treppenaufgang zum Neubau (G150)
Beseitigung von Brandasten (G150)
Nachrüstung Brandschottung (G150)

Holztechnik 25.000 €
ECT-Verkabelung in EDV-Räumen (G162)
Nachrüstung Beleuchtung gemäß technischen Richtlinien 
(G162)

Im Hoppenlau 435.000 €
Sanierung Sanitärinstallationen aufgrund Hygiene-
Anforderungen (Rost in Trinkwasserleitungen) - (G159)
Sanierung Dach mit Shed-Verglasung (G326)Sanierung Dach mit Shed-Verglasung (G326)

Im sonnigen Winkel 0 €

Immenhofer 35.000 €
Statische Begutachtung Risse Außenwand (G166)
Ausbesserungen Dach / Fenster (G166)
Sanierung Wasserschaden Technikzentrale (G166)

Jahn 40.000 €

Erstellung Brandschutz-Gutachten (ungeklärte BS-Punkte) - 
(G177)
Die Gesamtüberprüfung (hoch priorisiert) erfolgt aus 
Synergiegründen (G177)

Jakob 0 €

Johannes-Gutenberg 0 €

Johannes-Kepler 0 €

Johann-Friedrich v.Cotta 0 €

Jörg-Ratgeb 0 €
Kaltental 25.000 € Nachinstallation Brandmelder im Bühnenraum (G176)

Karls 0 €

Kaufm. Berufsschule Süd 113.000 €

Sanierung Elektro-Installationen (G181)
Nachrüstung Überspannungsschutz (G181)
Prüfung Entfluchtungskonzept aufgrund zu schmaler 
Fluchttreppen (G181)

Überprüfung Brandschutz (Rippendecken entsprechen nicht 

Kaufmännische Berufsschule 1 50.000 €

Überprüfung Brandschutz (Rippendecken entsprechen nicht 
F-90, Fluchtwege, Raumabschlüsse) - (G444 und G445)
Nachrüstung Brandschottung (G445)
Überprüfung Brandschutz (Verkleidung Stahlträger 
Treppenhaus gemäß Brandschutz-Anforderung) - (G481)

Kerschensteiner 100.000 €
2011:
Vorab-Notmaßnahme 
Dachabdichtung

Keine höchst priorisierten Maßnahmen. Die hoch priorisierte 
Dachsanierung wird aufgrund eines aktuellen Schadens 
vorgezogen (G450)

Kirchhalden 0 €

Königin-Charlotte
(mit Riedsee, HS)

25.000 €
Sanierung Treppenaufgang zum Pavillongebäude (G483)
Überprüfung Heizung, da max. 17° C im Winter (G483)

Königin-Olga 100.000 €
2011:
Planung

Fenstererneuerung mit Sonnenschutz (G202)

Kreuzstein 25.000 €
Prüfung und Erledigung offener Punkte aus Brandschau 
(Flurabschlusstüren, Türschließer) - (G203)

Landwirtschaftliche Schule
Hohenheim

0 €

Lehen 0 €

Leibniz 75.000 €
Nachrüstung Überspannungsschutz (G207 und 208)
Sanierung Risse Außenwand und Decken (G487)
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Stuttgarter Schulsanierungen
Zusätzlicher Mittelbedarf

Stand: 25.01.2011, 11.00 Uhr

Schulen
Maßnahmen 

2011
Erläuterung zur Kostensplittung

Erläuterung zu höchst priorisierten /
dringlichen Maßnahmen

Lerchenrain 50.000 €
Nachrüstung Verteiler im Fluchtsystem (G209)
Sicherung diverser Elektro-Installationen (G209)
Schließen Öffnungen / Brandschottung (G210)

Linden 0 €

Louis-Leitz 1.025.000 €
2011:
Sofortmaßnahmen (25T €)
Brandschutz Teil 1 (1.000T €)

Schließen Wanddurchbruch / Brandschottung (G217)
Nachrüstung Überspannungsschutz (G217)
Sanierung Risse in abgehängter Decke und Böden (G217)
Nachrüstung BAP-Beleuchtung im Computerraum (G217)

Luginsland 0 €

Maria-Montessori 190.000 €
Sanierung Belag Kleinspielfeld (G227)
Dachsanierung (G226)

Martin-Luther 25.000 € Nachrüstung Öffnungen / Brandschottung (G228)

Max-Eyth 106.000 € Nachrüstung Öffnungen / Brandschottung (G228 und G233)

Mönchfeld 0 €

Prüfung im Rahmen der SEPL läuft; die Entscheidung zur 
Umsetzung der Elektrosanierung erfolgt nach Fertigstellung 
der Prüfung SEPL (Langfristige Weiternutzung 
Oberstufenbau).

Mühlbachhof 25.000 € Brandschutzmaßnahmen, Nachrüstung Feuerlöscher (G240)

Mühlhausen 0 €

Neues 1.500.000 €

2011:
Turnhalle:
Fortsetzung Sanierung 1. Rate (750 
T €),
Klassenbau:
Planung (500T €), 
Sicherungsmaßnahmen Statik und 
Fassade (250T €)

Sanierung und Verfüllung Kohlebunker (G262)
WC-Sanierung (500T €)
Umsetzung Brandschutz-Forderungen aus Brandschau 
(G262)
Sanierung Putzfassade (G263)

Neugereut 25.000 € Reparatur Fluchtwegetüren (G247)

Neuwirtshaus 283.000 €
Fortsetzung der Auflagen aus dem Brandschutzgutachten 
(G248)
Fortsetzung Umsetzung Baugesuchsauflagen (G248) 

Obertürkheim 0 €

Österfeld 0 €Österfeld 0 €

Ostheim 380.000 €
Sanierung / Neugestaltung Schulhof einschl. Stützmauer 
(G256)

Paracelsus 245.000 €

Sanierung asbesthaltige Attika-Elemente aufgrund 
Absturzgefahr (G261)
Sanierung Bodenbelag Außenbereich (G454)
Sanierung Treppenanlage Außenbereich (G454)
Austausch beschädigte Deckenplatten in der Turnhalle 
(G455)
Zzgl. Planung Gebäudehülle (100T €)

Park 700.000 €
2011:
Planung Brandschutz aus aktuellem 
Anlass mit Umsetzung Teil 1

Fortsetzung Fenstersanierung aus Vorpriorisierung aufgrund 
neuer Brandschutz-Auflagen (G285)
Umsetzung aktueller Brandschutz-Auflagen im Neubau 
(G286)

Pestalozzi 55.000 €

Ersatz für Wandhydrant (G456)
Überprüfung Spindel (G456)
Ausbesserung  Bodenbelag Verwaltungsbereich (G456)
zzgl. Machbarkeitsstudie (siehe Gesamtliste)

Pfaffenwald 0 €
Plieningen 0 €

Prag 75.000 €

Sanierung Treppenaufgang (G274)
Erneuerung Leuchtenabdeckungen (G276)
Aufrüstung Verteiler im Flurbereich auf F30 (G275)
Ergänzung Fluchtwegebeschilderung (G275)

Raichberg 0 €

Raitelsberg 25.000 €
Entfernung Brandlasten in der Heizungszentrale (G280)

Raitelsberg 25.000 €
Entfernung Brandlasten in der Heizungszentrale (G280)
Punktuelle Ausbesserung Dachbereich (G280)

Rappach 500.000 €
Ergänzung ELT-Installationen (G305)
Isolierungs-Nachbesserungen Kabel (G305)
Verschließen Öffnungen / Brandschottung (G305)

Reisach 25.000 € Nachrüstung Überspannungsschutz (G282)

Riedenberg 25.000 € Schließen Wanddurchbruch / Brandschottung (G488)

Riedsee (Grundschulbereich) 25.000 € Teilsanierung im Sanitärbereich wegen Legionellen (G460)

Rilke 301.000 €

Sanierung Dach Verbindungsgang-Pausenhof (G290)
Prüfung der Verrostung an der Treppenkonstruktion (290)
Ausbesserung Bodenbelag Außenspielfeld (G290)
Schließung Wandöffnung / Brandschottung (G290)
Sanierung Installationsmängel ELT (G290)

Robert-Bosch 55.000 €

Schließung Wandöffnung / Brandschottung (G293)
Ausbesserungen Risse im Estrich (G293)
Nachrüstung BAP-Beleuchtung Computerraum (G293)
Nachrüstung Schneefanggitter (G293)
zzgl. Machbarkeitsstudie (siehe Gesamtliste)
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Stuttgarter Schulsanierungen
Zusätzlicher Mittelbedarf

Stand: 25.01.2011, 11.00 Uhr

Schulen
Maßnahmen 

2011
Erläuterung zur Kostensplittung

Erläuterung zu höchst priorisierten /
dringlichen Maßnahmen

Robert-Koch 710.000 €

Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus der 
Brandverhütungsschau vom Oktober 2010 (nach Begehung 
durch D&S) - (G315)
Sanierung herabhängende Deckenbekleidung im Sanitär- 
und Umkleidebereich (G316)
Sanierung Glasbaustein-Ausfachungen im 
Außenwandbereich zum Pausenhof (G293)
zzgl. Einzelmaßnahmen in Schulgebäude und Turnhalle (50T 
€)

Robert-Mayer 150.000 €
2011:
Planung

Ausbesserung Dachschäden (lose Ziegel) - (G297)
Säuberung Regenrohrabflüsse (G297)
Austausch defekter Verbundfenster (G297)
Sanierung Risse an Dachanbauten, Kamin, Gauben (G297)
Sanierung Undichtigkeiten Außenwände Untergeschoss 
(G297)
Schließen Öffnungen / Brandschottung (G297)

Römer 516.000 €
Keine höchst priorisierten Maßnahmen; Fortsetzung der 
bereits begonnenen hoch priorisierten Heizungssanierung.

Rosen 0 €

Rosenstein 0 €Rosenstein 0 €

Salzäcker 50.000 €

Instandsetzung Brandschutz-Türen UG (G331)
Instandsetzung Fluchtabschluss-Türelemente (G331)
Instandsetzung Rauchabzug (G331)
Ausbesserungen Holzverkleidung Innenwände 
(hervorstehende Nagelköpfe) - (G332)

Schickhardt Gymnasium 140.000 €
Keine höchst priorisierten Maßnahmen; aus aktuellem Anlass 
wird die Dachsanierung des Fachklassenbaus vorgezogen 
(G310)

Schiller 0 €

Schloß-Jungen 300.000 €
2011:
1. Bauabschnitt Brandschutz

Nachrüstung E30-Verteiler im Flur/Fluchtweg (G466)
Umsetzung verschiedene aus der Brandschau 2007 
(=Forderung Baurechtsamt) - (G466)

Schloß-Mädchen 10.000 €
Keine höchst priorisierten Maßnahmen; Durchführung einer 
statischen Überprüfung in Vorbereitung der hoch priorisierten 
Fassadensanierung (G317, G467)

Schönbuch 75.000 €

Ausbesserungen der Selbstschließfunktionen bei Türen 
(G319)
Schließen Öffnungen / Brandschottung (G319)
Ausbesserungen Feuchtigkeitsstellen Wände Technikbereich 
(G319)
Aufrüstung Brandschutztüren der Lagerräume (G320)

Nachrüstung ELT-Installationen (G340)
Nachrüstsung Elektroversorgung Serverraum (Brandgefahr) - 

Schule für Körperbehinderte 145.000 €

Nachrüstsung Elektroversorgung Serverraum (Brandgefahr) - 
(G367)
Ergänzungsmaßnahmen Elektro aufgrund 
Unterdimensionierung (G367)
Überprüfung der Wasserqualität (G367)
Instandsetzung Brandschutztüren Flurbereich (G497)

Schwab 0 €
Seelach 0 €

Silcher 453.000 €
2011:
Sofortmaßnahmen (103T €)
Planung (350T €)

Sanierung 50 Meter-Laufbahn (G468)
Nachrüstung verschiedener Installationen in den 
Technikbereichen (G468)
Erstellung Sanierungsplanung aufgrund hoch priorisierter 
Maßnahmen (G328, G329, G363, G468)

Solitude 345.000 €

Umsetzung offener Brandschutz-Maßnahmen gemäß 
Baurechtsamt (G358)
zzgl. im großen Pavillon WC-Sanierung (70T €) und 
Einzelmaßnahmen (25T €), da über die Vorpriorisierung 
bereits Maßnahmen laufen.

Sommerrain 400.000 €
2011:
Planung (400T €)

Sanierung Fassade unter Einbeziehung Statiker, Sanierung 
Fenster (G335, G336, G337, G469)
Sanierung Oberlichter (G335)
Dachsanierung (G469)

Stammheim 700.000 €
Sanierung Fassade (G342)
Sanierung Wandbekleidung (G342)
Fortsetzung Brandschutz- und Baugesuchsauflagen (G341)

Steig 0 €

Steinbach 70.000 €
2011:
Sofortmaßnahmen (35T €)
Überprüfung Fassade/Dach (35T €)

Nachrüstung Kabelbefestigungen gemäß Brandschutz-
Anforderungen(G502)
Punktuelle Erneuerung Leuchten (G502)
Ausbesserungen Dachziegel (G502)
Schließung Öffnung / Schottung (G504)
Nachinstallationen ELT (G504)
Punktuelle Erneuerung Leuchten (G504)
Rückbau Lüftungsanlage (G504)

Steinbeiss 133.000 €
Sanierung Aufzug (G350)
Sanierung Fenster und Dach (G353)

Steinenberg 50.000 €
Erstellung Lüftungskonzept im Zusammenhang mit 
Brandschutz-Maßnahmen (G355)
Instandsetzung Technikraum Sporthalle (G355)

Steinhaldenfeld 0 €

SZ Freiberg
(Bertha-von-Suttner/Eschbach)

423.000 €

Statische Untersuchung Fenster / Fassade (G474)
Nachrüstung Brandschottung an den Abschlußtüren (G474)
Dachsanierung (aktueller Fall 2010) - (G474)
Ausbesserungen Lamellendecken in der Sporthalle (G475)

Technische Oberschule 0 €
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Stuttgarter Schulsanierungen
Zusätzlicher Mittelbedarf

Stand: 25.01.2011, 11.00 Uhr

Schulen
Maßnahmen 

2011
Erläuterung zur Kostensplittung

Erläuterung zu höchst priorisierten /
dringlichen Maßnahmen

Tiefenbach 180.000 €
Keine hoch priorisierte Maßnahmen; Austausch Kessel in 
2011 (falls keine energetische Sanierung erfolgt) - (G364)

Uhland 850.000 €

Sanierung Glasdach (G479)
Erneuerung Sonnenschutz (G479)
Provisorische Brandschutzmaßnahmen aus aktuellem Anlass 
(SVA) - (G479)

Uhlbach 0 €

Verbundschule Stuttgart Rohr 50.000 €

Sanierung Deckenbekleidung im Foyer- und Flurbereich 
(G379)
Instandsetzung Niederspannungseinspeisung im 
Sanitärbereich (G378)
Ergänzung fehlende Feuerlöscher (G378)

Vogelsang 315.000 €

2011:
Planung (100T €)
Sofortmaßnahmen (75T €)
Fortführung ELT (140T €)

Fortführung der im Hauptbau begonnenen Elektrosanierung 
(G373, G374, G375, G376)
Nachrüstung verschiedene Installationen (G372)
Schließung Öffnung / Brandschottung (G372)
Nachrüstung Verteilerdosen (G374)
Nachrüstung Leuchtenabdeckungen (G374 und G375)
Sicherstellung Entlüftung an den Heizkörpern (G375)

Wagenburg 0 €

Weilimdorf 85.000 €

2011:
Planung Fenster, Decken (50T €)
Untersuchung Kohlekeller (10T €)
Sofortmaßnahmen (25T €)

Verfüllung Kohlekeller (G382)
Nachrüstung Überspannungsschutz (G384)
Sanierung Fenster, Dach und Deckenbekleidungen (G494)

Wilhelm-Hauff 539.000 €

Sanierung Pausenhofbelag (G390)
Sanierung Dachabdichtung Turnhalle (G391)
Schließen Öffnungen / Brandschottung (G391)
Nachbesserung Fugen wegen Schimmel (G391)
Nachbesserung Installationsmängel (G391)
Austausch Vorschaltgeräte (Lärmbelästigung) - (G391)

Wilhelm-Maybach 10.000 € Statische Untersuchung Fassadenrisse (G392)

Wilhelms-Gymnasium Degerloch 72.000 € Deckensanierung über Kohlekeller (G400)

Wilhelms-Untertürkheim 275.000 €
2011:
Planung (250T €)
Sofortmaßnahmen (25T €)

Sanierung Außenmauerwerk (G403)
Sanierung Fachwerkträger (G403)
Sanierung Fenster / Dach (G403)
Schließung Öffnungen / Brandschottung (G403)

Wilhelms-Wangen 395.000 € Austausch Elektroverteiler (G411)
Wirtemberg 0 €

Wirtschaftsgymnasium West 195.000 €
Brandschutzmaßnahmen gemäß Forderungen Baurechtsamt 
(Brandschau 2009) - (G388, G389)
zzgl. WC-Sanierung Hauptgebäude (75T €)zzgl. WC-Sanierung Hauptgebäude (75T €)

Wolfbusch 75.000 €
2011:
1. Bauabschnitt (75T €)

Statische Ertüchtigung gemäß zu erwartendem Gutachten 
(G446)

Zazenhausen 0 €

Zeppelin 25.000 €
Austausch einzelner Glaselemente (blind, z. T. mit Rissen) - 
(G417)

21.400.000 €
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